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. Isētma ve sēhhi sēcak su kullanēm tesisatlarēnda kullanēlmasē ºngºr¿len asgari yalētēm 

kalēnlēklarē tablosu: 

 

MADDE  

 

BORU VEYA BAĴLANTI ELEMANI ¢API 
ASGARĶ YALITIM 

KALINLIĴI 

1 Ķ­ ­apē 22mmôye kadar; 20mm 

2 Ķ­ ­apē 22mmôden 35mmôye kadar; 30mm 

3 Ķ­ ­apē 35mmôden 100mmôye kadar; Boru ­apēna eĸit 

4 Ķ­ ­apē 100mmôden b¿y¿k olan; 100mm 

5 Madde 1ï4 belirtilen boru ve baĵlantē elemanē 

i­in duvar i­inde dºĸeme ge­iĸlerinde, boru 

kesiĸimlerinde, boru birleĸim noktalarēnda, 

merkezi tesisat daĵētma aĵēnda;  

1-4 maddelerine karĸēlēk 

gelen yalētēm kalēnlēklarēnēn 

1/2sē kadar. 

Not 1: Yukarēda verilen tablo ēsēl iletkenlik katsayēsē l=0,035 W/mK olan yalētēm 

malzemeleri i­in ge­erlidir. Farklē ēsēl iletkenliĵe sahip yalētēm malzemeleri i­in kullanēlmasē 

gereken yalētēm kalēnlēklarē tekniĵine uygun olarak hesaplanmalēdēr. 

Not 2: Tesisatlarda kullanēlan camy¿n¿; prefabrik boru tipi camy¿n¿ olmalēdēr. ķilte tipinde 

olan camy¿nleri tesisatlarda kullanēlamaz. 
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 Genel Aydēnlatma Ķ­in Uygun  Aydēnlatma Kaynaklarē 

 

 

Y¿ksek Basēn­lē Sodyum B¿t¿n ­eĸitleri ve sēnēflarē. 

Metal Halojenur  B¿t¿n ­eĸitleri ve sēnēflarē. 

Endiksiyon Aydēnlatmalē B¿t¿n ­eĸitleri ve sēnēflarē. 

Boru ķeklinde Fleurosan 26 mm ­apēnda (T8) lambalar, 

16 mm ­apēnda (T5) ve 11 W ¿zerinde 

sēnēflandērēlmēĸ y¿ksek verimli kumanda 

diĸlisine sahip  lambalar ve 

(T12) lineer 2400 mm uzunluĵunda fleurosan 

lambalar. 

Kompakt Fleurosan 11W ¿zerindeki b¿t¿n sēnēflarē ve enerji 

verimliliĵi 50 l¿men/devreWattôtan b¿y¿k 

olan b¿t¿n ­eĸit ve sēnēflarē. 

Diĵer Lambanēn enerji verimliliĵi 50 

l¿men/devreWatt ótan b¿y¿k olan b¿t¿n ­eĸit 

ve sēnēflarē.  
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 Binalar Ķ­in D¿zenlenecek Olan Enerji Kimlik Belgesi 

 

ENERJĸ KĸMLĸK BELGESĸ 

 
Belge No : 
Bina tipi : 
Ķnĸaat yēlē : 
Kapalē Kullanma alanē : 
Ada, Parsel : 
Adres : 
 
 

 
Tarih          : 
Belgeyi D¿zenleyen          : 

      Oda Sicil No                             : 
      Belgenin Son Ge­erlilik Tarihi : 

 
Ķmza          : 

 

M¿lk sahibi: 

Ķsim: 
Adres: 
 

M¿ĸterek tesisatlarēn sahibi (gerekliyse): 

Ķsim: 
Adres: 

 Enerji tipine gºre yēllēk t¿ketimler 
 

 Nihai Enerji  
t¿ketimleri  

Birincil Enerji  
t¿ketimleri  

Enerji Kullanēm Alanē kWsaat kWsaat 

Isētma :   

Sēhhi sēcak su :   

Soĵutma :   

Aydēnlatma :   

TOPLAM :   
 

Isētma, sēhhi sēcak su ¿retimi, soĵutma ve aydēnlatma 
i­in enerji t¿ketimleri (birincil enerji olarak) 

Isētma, sēhhi sēcak su ¿retimi, soĵutma ve 
aydēnlatma i­in sera etkisi gazē (SEG) emisyonlarē 

 

Emisyon salēmē: 
ééééé..kg eĸd.CO2 / mĮ.yēl 

 

 
Nihai t¿ketim: 

éééékWsaat/ mĮ.yēl 

 



Tasarruflu B ina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerji T¿ketimi Y¿ksek Bina 
 

Bina 
 
 

SEG Emisyonu D¿ĸ¿k Bina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEG Emisyonu Y¿ksek Bina 
 

Bina 
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 Birincil Enerjiye Gºre Referans Gºstergesi (RG) 

BĶNA TĶPLERĶ KULANIM 

AMA¢LARI 

1.ēsētma 

bºlgesi(RG) 

2.ēsētma 

bºlgesi(RG) 

3.ēsētma 

bºlgesi(RG) 

4.ēsētma 

bºlgesi(RG) 

Konutlar            : Tek ve ikiz aile 

evleri 
165 240 285 420 

Apartman bloklarē 180 255 300 435 

Hizmet Binalarē : Ofis ve B¿ro 

Binalarē 
240 300 360 495 

Eĵitim Binalarē 

(Okullar, Yurtlar, 

Spor Tesisleri vb.) 

180 255 300 450 

Saĵlēk Binalarē 

(Hastaneler, 

huzurevleri, 

yetiĸtirme yurtlarē, 

saĵlēk ocaklarē vb.) 

600 

Ticari Binalar   : Otel, Motel, 

Restoran vb. 
540 

Alēĸveriĸ Ve 

Ticaret Merkezleri 
750 

 RG:Birincil Enerji cinsinden referans gºstergesi (kWh/m
2
-yēl) 
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kWhEP/m
2,yēl 

kgeĸd.CO2/mĮyēl 



 Sera Gazē Referans Gºstergesi (SRG) 

BĶNA TĶPLERĶ KULANIM 

AMA¢LARI 

1.ēsētma 

bºlgesi(SRG) 

2.ēsētma 

bºlgesi(SRG) 

3.ēsētma 

bºlgesi(SRG) 

4.ēsētma 

bºlgesi(SRG) 

Konutlar            : Tek ve ikiz aile 

evleri 
28 40 47 70 

Apartman bloklarē 30 43 50 73 

Hizmet Binalarē : Ofis ve B¿ro 

Binalarē 
40 50 60 80 

Eĵitim Binalarē 

(Okullar, Yurtlar, 

Spor Tesisleri vb.) 

30 45 50 75 

Saĵlēk Binalarē 

(Hastaneler, 

huzurevleri, 

yetiĸtirme yurtlarē, 

saĵlēk ocaklarē vb.) 

120 

Ticari Binalar   : Otel, Motel, 

Restoran vb. 
100 

Alēĸveriĸ Ve 

Ticaret Merkezleri 
150 

 SRG:Nihai Enerji cinsinden referans gºstergesi (kg eĸd.CO2 / mĮ.yēl) 
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 Birincil Enerji T¿ketimlerine Gºre Enerji Sēnēfē (EP)  

Bina 

Enerji 

Sēnēfē 

Birincil Enerji T¿ketimlerine 

Gºre Enerji Sēnēfē Endeksi (EP) 

A EP < 0,4*RG 

B 0,4*RG Ò EP <0,8*RG 

C 0,8*RG Ò EP < RG 

D RG  Ò EP < 1,20*RG 

E 1,20*RG Ò EP < 1,40*RG 

F 1,40*RG Ò EP < 1,75*RG 

G 1,75*RG Ò EP 
EP: Birincil enerji cinsinden enerji performansē gºstergesi (kWh/m

2
-yēl) 
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 Nihai Enerji T¿ketimlerine Gºre Sera Gazē Emisyon Sēnēfē (SEG) 

Bina 

Enerji 

Sēnēfē 

Nihai Enerji T¿ketimlerine Gºre Sera Gazē 

Emisyon Sēnēfē Endeksi (SEG) 

A SEG < 0,4*SRG 

B 0,4*SRG Ò SEG <0,8*SRG 

C 0,8*SRG Ò SEG < SRG 

D SRG  Ò SEG < 1,20*SRG 

E 1,20*SRG Ò SEG < 1,40*SRG 



F 1,40*SRG Ò SEG < 1,75*SRG 

G 1,75*SRG Ò SEG 

SEG: Nihai enerji t¿ketimine gºre sera gazlarē emisyonu gºstergesi (kg eĸd.CO2 / mĮ.yēl) 
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  Birincil Enerji ve Sera Gazlarē Emisyonu Dºn¿ĸ¿m Katsayēlarē 

 *Birincil Enerji Dºn¿ĸ¿m 

Katsayēlarē 

SEG Dºn¿ĸ¿m 

Katsayēsē 

 Yenilenebilir 

olmayan kaynak 

 

Toplam 

 

[kg eĸd.CO2 

/kWh] 

Fuel-Oil   0.330 

Doĵalgaz   0.234 

Gaz (propan, b¿tan, metan, biyogaz)   0.277 

Diĵer fosil yakētlar   0.320 

Antrasit    0.394 

Linyit    0.433 

Kok   0.467 

Talaĸ   0.004 

K¿t¿k, biok¿tle   0.014 

Kayēn k¿t¿ĵ¿   0.013 

Kºknar k¿t¿ĵ¿   0.020 

Hidrolik enerji santralinden elektrik   0.007 

N¿kleer enerji santralinden elektrik   0.016 

Kºm¿r enerji santralinden elektrik   1.340 

Doĵalgaz enerji santralinden elektrik   0.819 

Karēĸēk elektrik   0.617 

*Birinci enerji dºn¿ĸ¿m katsayēlarē; ilgili kurum ve kuruluĸlarēn   belirlediĵi deĵerler esas 

alēnacaktēr. 

NOT:  Bu deĵiĸkenler, birincil enerjiyi nihai enerjiye dºn¿ĸt¿rmek i­in dºn¿ĸ¿m ve iletim 

sistemlerinde gerekli olan enerjiyi i­erir.  
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 ISI YALITIMI UYGULAMA DETAYLARI  

  
1- DUVARLAR (BETON PERDE DUVARLAR TOPRAK TEMASLI) 



5A 

1. TOPRAK 

2. EKSTRUDE POLĶSTREN K¥P¦K 

3. SU YALITIM MEMBRANI  

4. D¦ZELTME SIVASI 

5. BETONARME PERDE DUVAR 

6. Ķ¢ SIVA 

 

5B  

A  TOPRAK 

B   BASKI DUVARI 

C   SU YALITIM MEMBRANI  

D   ISI YALITIMI  

E   SU YALITIM MEBRANI 

F   D¦ZELTME SIVASI 

G  BETONARME PERDE DUVARI 

        H  Ķ¢ SIVA 

 
2- ¢ATI ARASI KULLANILAN KIRMA ¢ATILAR (ISI YALITIMI MERTEK ARASINDA ¢ATI ARASI ODA) 

1. ¢ATI ¥RT¦S¦ 

2. SU YALITIM MEMBRANI  

3. ¢ATI TAHTASI 

4. HAVALANDIRMA BOķLUĴU  

 

5. AHķAP MERTEKLER ARASI ISI YALITIMI 

6. BUHAR KESĶCĶ MEMBRAN 

7. LAMBRĶ, SUNTA, AL¢I PLAKA VB. TAVAN 
KAPLAMASI  

 

 



 3- ¢ATI ARASI KULLANILAN KIRMA ¢ATILAR ( BETONARME PLAK VEYA ASM¢LEN D¥ķEME VEYA 

GAZBETON ¢ATI PANELĶ ¦ZERĶ) 

 

1. ¢ATI ¥RT¦S¦ 

2. KĶREMĶT TESBĶT ¢ITASI 

3. BASKI ¢ITASI 

4. NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI  

5. ISI YALITIMI  

 

 

6. BUHAR KESĶCĶ MEMBRAN 

7.  BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN D¥ķEME 

VEYA GAZBETON ¢ATI PANELĶ 

8. TAVAN SIVASI  

  

 
4- ¢ATI ARASI KULLANILAN KIRMA ¢ATILAR ( ISI YALITIMI MERTEK VEYA ¢ATI TAHTASI ¦ZERĶNDE) 

 

1 ¢ATI ¥RT¦S¦ 

2 KĶREMĶT TESBĶT ¢ITASI 

3 BASKI ¢ITASI 

4 NEFES ALAN SU YALITIM MEMBRANI  

5 ISI YALITIMI  

 

 

6 BUHAR KESĶCĶ MEMBRAN 

7 ¢ATI TAHTASI 

8 MERTEK 

9 TAVAN  KAPLAMASI  



 
 

5-  ¢ATI ARASI KULLANILAN KIRMA ¢ATILAR (ISI YALITIMI MERTEK ARASINDA ¢ATI ARASINDA ¢ATI 

KATI) 

 

1. ¢ATI ¥RT¦S¦ 

2. POLĶOLEFĶN NEFES ALAN SU YALITIM 
MEMBRANI  

3. ¢ATI TAHTASI 

4. MERTEK ARASI ISI YALITIMI  

 

5. BUHAR KESĶCĶ MEMBRAN 

6. TAVAN KAPLAMASI  

7. HAVALANDIRMA BOķLUĴU 

 

 
 

6-  ¢ATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA ¢ATILAR (TEK Y¥NL¦ KIRMA ¢ATILAR) 

 

1. ¢ATI ¥RT¦S¦ 

2. SU YALITIM MEMBRANI  

3. ¢ATI TAHTASI 

4. HAVALANDIRILAN ¢ATI ARASI BOķLUĴU 

 

5. ISI YALITIMI  

6. BETONARME VEYA ASMOLEN VEYA 

GAZBETON D¥ķEME PANELĶ 

7. TAVAN SIVASI  

 



 
 

7 -  ¢ATI ARASI KULLANILMAYAN KIRMA ¢ATILAR (¢ĶFT Y¥NL¦ KIRMA ¢ATILAR) 

 

1.¢ATI ¥RT¦S¦ 

2. SU YALITIM MEMBRANI  

3. ¢ATI TAHTASI 

4. HAVALANDIRILAN ¢ATI ARASI BOķLUĴU 

5. ISI YALITIMI  

6. BETONARME PLAK VEYA ASMOLEN D¥ķEME VEYA GAZ BETON D¥ķEME PANELĶ 

7. TAVAN SIVASI 

 

 


